










2.1 Norme tecniche di riferimento per gli impianti e i componenti 





3.1 Descrizione dell’area dei locali e delle attività. 

3.2 Individuazione della categoria illuminotecnica di ingresso per la 
progettazione dell’impianto. 

3.3 Quantità e tipologie di apparecchi individuati. 





















4.1 Categoria impianto. 



4.2 Caratteristiche della fornitura di energia elettrica e potenza necessaria. 

4.3 Consistenza delle opere 

4.4 Limiti dell’intervento. 



5.1  Protezione contro i contatti diretti ed indiretti 

circuiti SELV FELV 
PELV - limitazione della carica elettrica

Isolamento delle parti attive – Involucri o barriere – 
Ostacoli – Di stanziamento – Addizionale mediante interruttori differenziali

5.1.3.1 Protezione mediante interruzione automatica dell’alimentazione 



aA IR

5.2 Protezione contro gli effetti termici 

Temperature superficiali degli involucri

(Riscaldamento ad aria forzata – Produzione acqua 
calda o vapore

5.3 Protezione delle condutture contro le sovracorrenti 

(Posizione ed 
omissione dei dispositivi di protezione contro i sovraccarichi - Posizione ed omissione dei dispositivi 
di protezione contro i cortocircuiti – Protezione dei conduttori di fase e del conduttore di neutro)





5.4 Protezione contro le sovratensioni 

5.5 Protezione contro gli abbassamenti di tensione 

5.6 Sezionamento e comando 



6.1 Regole comuni a tutti i componenti elettrici 

6.2 Scelta e messa in opera delle condutture 

(Tipi di condutture – Scelta ed installazione in 
funzione delle influenze esterne – Portate – Sezione dei conduttori – Cadute di tensione – Connessioni 
elettriche – Limitazione della propagazione dell’incendio – Vicinanza di altri servizi - Scelta ed 
installazione in relazione alla manutenzione)

6.3 Dispositivi di protezione, di sezionamento e di comando 

(Prescrizioni comuni – Dispositivi contro i contatti diretti ed indiretti – Dispositivi contro le 
sovracorrenti – Dispositivi contro le sovratensioni – Dispositivi contro gli abbassamenti di tensione – 
Coordinamento tra diversi dispositivi di protezione – Dispositivi di sezionamento e comando)



6.4 Messa a terra e conduttori di protezione 

(Collegamenti a terra (Dispersori,Conduttori di terra, 
Collettore di terra) – Conduttori di protezione (Sezioni minime, Tipi di conduttori di protezione, 
Continuità dei conduttori di protezione) – Impianti di terra di protezione – Impianto di terra 
funzionale – Impianto di terra di protezione e funzionale – Conduttori equipotenziali)



Guida per la definizione della documentazione di progetto degli 
impianti elettrici” CEI 0-2 prima edizione Fascicolo 2459 G

Norme CEI del CT 3 “Documentazione e segni grafici”.


